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ПРОТОКОЛ Л А Б О РА Т О РН Ы Х  ИС С ЛКДОВАНИИ (И С П Ы ТА Н И Й ) 
№  К 00000932 от 11 е ст  норм 2020г.
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Результаты исследований (испытаний)
(регистрационный номер лаборатории 484)

Код образца (пробы) 1349.11.2.20.09

№
п/п определяемые показатели

единицы 
измерения 
(для граф 

4,5,6)

допустимый
уровень

результаты
исследований

норма
погрешности

±
НД на методы 
исследований

1 2 3 4 5 6 Г 7
1 Хлориды (С1) мг/дм3 не более 350 3,3 0,5 ГОСТ 4245-72 п. 3
2 Железо (Fe, суммарно) мг/дм3 не более 0,3 <0,1 - ГОСТ 4011-72 п. 2
оJ Аммиак (по азоту) мг/дм3 не более 1,5 0,48 0,10 ГОСТ 33045-2014 п. 5
4 Нитриты (по N 02) мг/дм3 не более 3,3 0,12 0,04 ГОСТ 33045-2014 п. 6

5 Нитраты (по N 03) мг/дм3 не более 45,0 11,0 1,7 ГОСТ 33045-2014 п. 9

6 Марганец (Мп, суммарно) мг/дм не более 0,1 <0,01 - ГОСТ 4974-2014 п. 6

7 Жесткость общая “ж 7,0-10,0 6,8 1,0 ГОСТ 31954-2012 п.4

8 Водородный показатель pH 6-9 7,8 0,2 П Н Д Ф  14.1:2:3:4.121-97

9 Сульфаты (по S04) мг/дм3 не более 500 <2,0 - ГОСТ 31940-2012 метод 3

10 Цветность градусы
цветности
(Сг-Со)

не более 30 6,0 1,8 ГОСТ 31868-2012 п. 5

Дополнительные сведения: количество исследований - 10

Дата проведения исследований (испытаний), измерений: с 07.09.2020 по 08.09.2020 
Дата выдачи результата: 08.09.2020

Сведения об оборудовании, используемого при проведении исследований (испытаний), измерений:
наименование средства измерения, испытательного 

оборудования, марка, инвентарный номер, дата 
ввода в эксплуатацию

заводской
номер

свидетельство о поверке, аттестат (протокол аттестации
ИО)

номер дата выдачи действительно до:
Фотометр КФК-3-01-«ЗОМЗ», 

041483123720843,2009
0801055 1958/207 21.11.2018 21.11.2020

Иономер лабораторный И-160 МИ, 
343302651660000009, 20.08.2019

7608 3433/207 14.07.2020 13.07.2021

Результаты утвердил:
Должность Ф.И.О. Подпись

Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо) Т.С. Шихалёва /

Л

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу



Результаты
бактериологического исследования (испытания) 

(регистрационный номер лаборатории 1161 )

Код образца (пробы)________ 1349.10.1.20.09

№
п/п

Определяемые
показатели

Результат 
исследования

Допустимый
уровень

Единица 
измерения 

(для граф 3,4)

НД на методы 
исследований

1 2 3 4 5 6
1 Общее микробное 

число <1 Не более 100 КОЕ/ мл М У К  4.2.1018-2001 
п.8.1

2 Общие колиформные 
бактерии Не обнаружено Отсутствие КОЕ/100мл

М У К  4.2.1018-2001 
п.8.2

Термотолерантные 
колиформные бактерии Не обнаружено Отсутствие КОЕ/100мл

Дополнительные сведения: количество исследований - 2

Дата проведения исследований (испытаний) с 07.09.2020 по 08.09.2020 

Дата выдачи результатов: 08.09.2020

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), измерений:
наименование средства измерения, испытательного 

оборудования, марка, инвентарный номер, дата 
ввода в эксплуатацию

заводской
номер

свидеп
(п

"ельство о поверке, аттестат 
оотокол аттестации ИО)

номер дата выдачи действительно
до:

Термостат электрический суховоздушный ТС -1/80 
СПУ 0414331 12440137, октябрь 201 Ог

30899 08/2019 27.03.2019 27.03.2021

Термостат электрический суховоздушный ТС -1/80 
СПУ 2414331 12440010, сентябрь 201 Зг

41101 12/2019 15.10.2019 15.10.2021

Результаты утвердил:
Должность Ф.И.О. Подпись X?

3 а в еду Iо щ и й л або рато р и е й 
(уполномоченное лицо)

И.В. Волкова

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу


